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WYPUST ZASILAJACY 230V L+N+PE

—~e
7o WYPUST ZASILAJACY 400V 3L+N+PE
-

GNIAZDO WTYCZKOWE L+N+PE
PODWOUNE 230V/16A

GNIAZDO WTYCZKOWE 230V L+N+PE
230V/16A

OPRAWA OSWIETLENIOWA FIBRA Il T5 1x54W
NATYNKOWA/ZWIESZANA IP66

OPRAWA OSWIETLENIOWA
MODENA LED IP66 1x25W

OPRAWA OSWIETLENIOWA
MONZA I TS PAR 2x24W

OPRAWA OSWIETLENIOWA
TORINO II' TS PAR 4x24W

PROJEKTOWANA TABLICA ELEKTRYCZNA

tqcznik jednobiegunowy / IP44

Lqcznik schodowy

Lqcznik krzyzowy.

REMONT POMIESZCZEN KLUBU SPORTOWEGO
w Osrodku Sportu i Rekreacji Ursus
przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3 w Warszawie
dziatki nr 31/2 oraz 31/7 z obrgbu 2-11-12

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Osrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus
ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
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