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RZUT 1 PETRA .., mes

Uwaga:

W pomieszczeniach nr 0.16; 0.19a; 0.19b; 0.24;
0.26; 0.28; 0.30; 0.32; 0.34; 0.36; 0.37; 0.41
grzejnik zamontowac 0,5m wierzch grzejnika od

stropu.

REMONT POMIESZCZEN KLUBU SPORTOWEGO
w Osrodku Sportu i Rekreacji Ursus
przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3 w Warszawie
dziatki nr 31/2 oraz 31/7 z obrgbu 2-11-12

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

w Dzielnicy Ursus

Osrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy

ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

WA

Woznicki, Zdanowicz

nrupr. St-121/86

ARCHITEKC.I
— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
AUTORZY:
Projekt.: | mgr inz. Maria Ignaczewska

Instalacja c.o.
rzut

branza: | SANITARNA
data: patdziemik 2016 | skala:  1:50

S-04




