LEGENDA:

—(z GNIAZDO WTYCZKOWE 230V L+N+PE PODWOINE
—C GNIAZDO WIYCZKOWE 230V L+N+PE

= OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA ULICZNA
IP 65 SODOWA 70W E27 NA WYSIEGNIKU SCIENNYM

OPRAWA OSWIETLENIOWA FIBRA IP66
1x36W (wymiana instalacji i opraw)

h=1,2m

h=1,2m

OPRAWA OSWIETLENIOWA
MONZA PAR 2x36W 1P65

OPRAWA OSWIETLENIOWA
PISA PAR 2x18W
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OPRAWA OSWIETLENIOWA
MONZA PAR 2x18W / IP65
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OPRAWA OSWIETLENIOWA

RE1L.03 RE1LO3 PISA PAR 4x18W

OPRAWA OSWIETLENIOWA POKER LS LED IP 20
1X71W Z ODBLYSNIKIEM, Z PRZESLONA MPRM, ZWIESZANA

OPRAWA OSWIETLENIOWA POKER LS LED IP 20
1x57W Z ODBLYSNIKIEM, Z PRZESLONA MPRM, SUFITOWA

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYUNA LED
PODSWIETLANY ZNAK EWAKUACYJUNY praca awaryjna 1h.

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYUNA LED
LOVATO 3W praca awaryjna 1h.
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OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA
CAVI 1x26W IP65

LACZNIK OSWIETLENIOWY 10A, IP44
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ROZBUDOWYWANA TABLICA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWANA TABLICA ELEKTRYCZNA
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UWAGL:

DOSTAWA SZAFKI ZASILAJACO—STEROWNICZEJ CENTRALI WENTYLACYJUNEJ
ORAZ STEROWNIKA PRACA WENTYLATORA
NALEZY DO ZAKRESU PRAC BRANZY INST. WENTYLACYJNYCH

LOKALIZACJA W/W ELEMENTOW W/G USTALEN Z WYKONAWCA
INST. WENTYLACYJNYCH.
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OBWODY DO ZASILANIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
wykona¢ kablem: RG,0z1 YKYzo 3x2,5
RG,0z YKYzo 3x1,5
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PROJEKTOWANA TABLICE RE1 ZASILIC KABLEM YKYzo5x6
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Termomodernizacja budynku
oraz remont wnetrza bloku akrobatycznego
w Osrodku Sportu i Rekreacji Ursus
przy ul. Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie
dziatki nr 31/2 oraz 31/7 z obrebu 2-11-12

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Osrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus
ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
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Woznicki, Zdanowicz
' A RCHITETKCII

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodleglosci 157 lok.6
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Projekt.. | mgrinz. Jacek Sapieja
nr upr.: Wa-89/01
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RZUT PARTERU
projekt instalacji elektrycznej
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