szatnia dziewczqt

natyrsk dziewczqt

WC dziewczqt

0.05 10,6m?

0.06 | 1,7m?

0.04 | 2,6m

21790W—-p40x4

Cv22 60/110
1380W

przewody prowadzi¢

pod posadzkg

szatnia chtopcow

007 [ 8am?

1180W

Cv22 60/100

26320W—940x4

1150W—-020x2,8

‘I
|
|

magazyn

0.03

6,8m?

I ]
komunikacja
0.01 | 28,3m?

Cv22 60/80
1150W

$20x2,8

— l—

/

—850x4,5

\44420W

18100W—840x4

przewody prowadzi¢

pod posadzkq

magazyn

011 ] 67m

natyrsk chtopcow

WC chtopcow

0.08 | 15m? 0.09 [ 29

AN

sala gimnastyczna
0.10 | 83,0m

przewody prowadzi¢
pod posadzkq

przejscie nad i /

drzwiami

CVv22 90/100
1650W

pion—820x2

CVv22 90/100
1650W

CVv22 90/100
1650W

pion—920x2,

CVv22 90/100
1650W

Cv22 90/100
1650W

+0.00

(@]

pion—¢20x2,_

| oo

Cv22 60/100
1450W

pokdj biurowy

1.03 18,0m?

przewody prowadzi¢
pod posadzkq

S S S S S S S S S S S S S S S A PSP

—
CV11 60/60

510W

pokdj biurowy

1.02 5,7m?

komunikacja

9,7m?

r—-"

L_—d

=N

LOKALIZACJA

Termomodernizacja budynku
oraz remont wnetrza bloku akrobatycznego
w Osrodku Sportu i Rekreacji Ursus
przy ul. Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie
dziatki nr 31/2 oraz 31/7 z obrgbu 2-11-12

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Osrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus

ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
Woznicki, Zdanowicz
‘ ARCHITEKCI

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | mgr inz. Maria Ignaczewska

nr upr. St-121/86

PEOJEKT INSTALACJI C.O.
blok akrobatyczny

SANITARNA
data: kwiecien 2016 \ skala:  1:50

branza: ‘
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